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Испытательный лабораторный центр филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр 
гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе

Юридический адрес: 672000, Забайкальский край, Чита г. Ленинградская ул, дом 70, строение 1, тел.: +73022359323 
e-mail: info(@cge.megalink.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 674650, Забайкальский край. Забайкальский р-н, Забайкальск пгт, 
Комсомольская ул, дом 30, тел.: 830251674650, e-mail: fguz-zab(§mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц 
POCCRU.0001.514017

____Д.Ц. Лубсандоржиева 
24.11.2023

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель ИЛЦ
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 75-00-.4/04832-23 от 24.11.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЮБИЛЕЙНИНСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА "ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН" ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (ИНН 
7530010790 ОГРН 1057530016026)

2. Юридический адрес: Забайкальский край, Р-Н КРАСНОКАМЕНСКИЙ, П ЮБИЛЕЙНЫЙ, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
Д.11
Фактический адрес: Забайкальский край, р-н Краснокаменский, п Юбилейный, ул Центральная, д. 11

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: артезианская скважина №887, Забайкальский край, р-н Краснокаменский, с Куйтун, западная 
окраина с. Куйтун, на ФКРС, падь Куйтун

5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 24.10.2023 14:00 - 14:10
Ф.И.О., должность: -
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.10.2023 17:00
Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №193 от 30 мая 2023 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора 
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
.11требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания'

8. Код образца (пробы): 1.3756.3.9.01.02.10.23
9. Оборудование (при необходимости):
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№ п/п Наименование, тип Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ 
п/п Определяемые показатели Единицы 

измерения

Результаты 
испытаний 

Тпогрешность/ 
неопределенность

Величина допустимого 
уровня

НД на методы 
исследований

14.4.1.02 Группа микробиологических исследований 
Образец поступил 24.10.2023 17:10

Место осуществления деятельности: 674650, Забайкальский край. Забайкальский р-н, Забайкальск пгт, Комсомольская 
ул, дом 30

дата начала испытаний 24.10.2023 17:15, дата окончания испытаний 03.11.2023 10:17

1

2

Общие (обобщенные) 
[колиформные бактерии 
ОМЧ (Общее число
микроорганизмов)

3
КОЕ/ЮОсм Не обнаружено Отсутствие МУК 4.2.1018-01

3 
КОЕ/см Не более 100 МУК 4.2.1018-01о

14.4.1.01 Группа санитарно-гигиенических исследований
Образец поступил 24.10.2023 17:00

Место осуществления деятельности: 674650, Забайкальский край, Забайкальский р-н, Забайкальск пгт, Комсомольская 
ул, дом 30

дата начала испытаний 24.10.2023 17:05, дата окончания испытаний 30.10.2023 10:57 
Массовая концентрация аммиака 
и ионов аммония (аммиак и ионы 
аммония)

, 3 мг/дм Менее 0,1 Не более 1,5 ГОСТ 33045-2014 метод А

2 pH ед. pH 8,70±0,20 В пределах 6-9
ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97, 

(ФР.1.31.2018.30110), 
(Издание 2018 года)

10

11

12

13

14

15
16

Массовая концентрация общего
железа
Жесткость
Запах______ ___________________
Массовая концентрация марганца 
(Марганец)____________________
Мутность______________________
Массовая концентрация мышьяка, 
мышьяк_______________________
Массовая концентрация нитрат- 
ионов (Нитраты)________________
Массовая концентрация нитрит- 
ионов (нитриты)
Сухой остаток

Перманганатная окисляемость

Массовая концентрация сульфат- 
иона (сульфаты)
Фториды

Хлориды (хлор-ион)
Цветность

, 3 мг/дм

°Ж 
балл

, 3мг/дм

ЕМФ
, 3 мг/дм

, 3 мг/дм

, 3 мг/дм
' 3 мг/дм

, 3 мг/дм

, 3 мг/дм

мг/дм‘ 

мг/дм'
градус

Менее 0,1

7,7Н1,16 
о

Менее 0,01

Менее 1

Менее 0,002

23,29±2,80

Менее 0,003

2012,00±201,20

0,60±0,12

87,70±7,80

0,54±0,04

45,70±6,86
1,37±0,41

Не более 0,3 ГОСТ 4011-72 п.2
3

Не более 10 (мг-экв/дм )
Не более 3

ГОСТ 31954-2012 метод А
ГОСТ Р 57164-2016

Не более 0,1 ГОСТ 4974-2014 вариант 3

Не более 2,6

Не более 0,01

Не более 45

Не более 3

Не более 1500

Не более 7

Не более 500

Не более 1,5

Не более 350
Не более 30

ГОСТ Р 57164-2016 
МУ 31-09/04 

(ФР.1.31.2004.01324) 
ПНДФ 14.1:2:4.4-95 
(Издание 2011 года)

ГОСТ 33045-2014 метод Б

ГОСТ 18164-72
ПНДФ 14.1:2:4.154-99, 
(ФР.1.31.2013.13900), 
(Издание 2012 года)

ГОСТ 31940-2012 метод 1

ГОСТ 4386-89 вариант А 

ГОСТ 4245-72 п.2 
ГОСТ 31868-2012 метод Б

1

3

4
5

6

7

8

9

3

3

Ф.И.О., до. »сть лица, ответственного за оформление протокола: 

О.М. Чикичева, Эколог
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